项目需求 

江苏医药职业学院西园电力增容改造工程设计目的是为了满足扩容后整个校区正常运转，满足各楼宇的用电负荷，改造内容包括电容量扩容、双电源改造（含设备）等。完成本工程的方案设计及供电方案报审、初步设计、施工图设计及施工图报审、施工期间的相关服务。
一、江苏医药职业学院西园校区电力改造工程设计情况简介：
1.学校西园现有变压器4台，总容量3850KVA。拟拆除原有的匠心楼路北开闭所，在匠心楼内新建双电源开闭所一座，备供2×1000KVA供整个西园双电源负荷。
2.变压器作如下改造：
（1）原餐饮中心1250KVA变压器不变，低压出线改为供东宿舍楼及食堂用电；
（2）原得英楼2×800KVA变电所不变，进线电缆改接至新建开闭所主供出线回路；
（3）原实习楼1000KVA变压器增容至2500KVA，进线电缆改接至新建开闭所主供出线回路；
（4）原知达楼新建1000KVA变电所一座，进线电缆接至新建开闭所主供出线回路；
（5）16#学生宿舍楼附近新建1600KVA变电所一座供东宿舍楼用电，进线电缆接至新建开闭所主供出线回路。
改造后总容量7950KVA，备供容量2000KVA。
二、本工程设计范围：
1.学校西园的配电房、开闭所、配电房以及开闭所之间的线路、配电房和开闭所接至每幢楼低压配电总柜的线路、红线外或学校现有开闭所接至设计范围的开闭所或配电房的线路、电网双回路。
2.学校西园的每幢楼的低压配电总柜以及出到楼层的所有低压线路和电气设计。 
三、本工程设计阶段划分
方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合共四个阶段。
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